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Викладено методику врахування особливостей деформаційної моделі в розрахун-
ках міцності елементів у нормальному перерізі при згинанні за СНиП 2.03.01-84. 
 
Изложено методику учета особенностей деформационной модели в расчетах 
прочности элементов в нормальном сечении при изгибе по СНиП 2.03.01-84. 
 
The method for consideration the features of deformation model in strength calculations of 
bended elements in the normal section according to СНиП 2.03.01-84 is offered. 
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Застосування методики [1] розрахунків за міцністю у проектуван-
ні згинальних залізобетонних елементів (ЗБЕ) призводить як до зави-
щення їх несучої здатності, так і перевитрат поздовжньої арматури, 
котра має ділянку текучості при Rξ ξ< . Усунути цей недолік, як свід-
чать роботи [2-6] та ін., певною мірою можна за рахунок використання 
в розрахунках за міцністю методики, заснованої на повній діаграмі 
деформування бетону. В той же час при вказаних недоліках методика 
[1], в противагу альтернативним, має суттєві привабливі переваги – 
вона проста в розрахунках, достатньо апробована, характеризується 
чітким фізичним змістом. Тому актуальною на сьогодні проблемою є 
поєднання кращих якостей двох методик розрахунків шляхом ураху-
вання особливостей деформаційної моделі в складі розрахунку міцнос-
ті залізобетонних елементів у нормальному перерізі при згинанні за 
СНиП 2.03.01-84. Реалізація такого аспекту на проблему буде сприяти 
економному витрачанню арматури та виявленню резервів несучої зда-
тності ЗБЕ. 
Використанням спадної гілки діаграми деформування бетону в 
розрахунках міцності залізобетонних балкових елементів наведено в 
роботах [2-6] та ін. Але як у цих, так і в інших працях аналітичних до-
сліджень про можливість уточнення розрахунків міцності за СНиП 
2.03.01-84 на основі деформаційної моделі, наскільки нам відомо, не 
викладено. 
Не розв’язаною раніше частиною проблеми є розроблення мето-
дів аналітичних досліджень і уточнення на їх основі розрахунків міц-
ності за  СНиП 2.03.01-84 з урахуванням особливостей деформаційною 
моделі. 
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За мету ставиться проведення досліджень з вивчення можливості 
уточнення розрахунків міцності за СНиП 2.03.01-84 на основі дефор-
маційної моделі та розроблення пропозицій щодо реалізації такого 
уточнення. 
Дослідження здійснено на основі розрахункових схем, зображе-
них на рис.1. Для другої схеми при зображенні епюри розподілу на-
пружень в бетоні стиснутої зони використана повна діаграма стану 
бетону за [8]. 
При виведенні порівняльних залежностей для другої схеми   
(рис.1, б) використані: 
•  рівняння рівноваги 
0 0s bX ; N N ,= − =∑    (1) 
( )0 00 0b NbM ; M N h X y ,= − − + =∑   (2) 
де Ns, Nb – загальні позначення рівнодійних відповідно в арматурі та 
бетоні; h0, X, yNb – відповідно робоча висота, висота стиснутої зони, 
відстань від нейтральної лінії до точки прикладання зусилля Nb (рів-
нодійної напружень стиску, розподілених за законом, що враховує 
спадну гілку діаграми стану бетону); 
•  закон розподілення напружень в бетоні стиснутої зони 
( )b mf , yσ η=  на основі діаграми стану бетону на стиск у вигляді фу-
нкції за [8] 
σb = Rb (Kη – η2) / [1+(K–2)η],  (3) 
де, за умовою прийнятності гіпотези плоских перерізів, приймається 
така заміна перемінних 
m
y / Xη η= , а також ураховується, що 
K=(Eb ε R  /Rb) ≈ 4…1, η=(ε b / ε R)<K,  Eb, Rb – модуль пружності та 
міцність при осьовому стискові бетону; 
•  умова сумісності деформування бетону й арматури  
ε b = ε s;    (4) 
•  діаграма стану арматури з фізичною ділянкою плинності 
σs=Es ε s при ε s ≤ σ y/ Es, σs = σy при ε s > σy / Es;   (5) 
•  умова для визначення граничного значення фібрових відносних 
деформацій бетону ε bu (ε bu / ε R = ηu) [6,7] 
 
М(ηu) = Мu = max М(ηm).   (6) 
Шукані залежності для розрахункової схеми на рис.1, б, виведені 
шляхом підстановки в (1) і (2) таких отриманих виразів:  
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( )
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,  (7) 
Nb b by S / N X
ϕ
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= = ,   (8) 
( )
( )
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b b
m
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η η η η
η ϕ
η η
−
= =
+ +∫
.  (9) 
Тобто, за допомогою формул (7)-(8) з рівнянь (1) і (2) для другої 
розрахункової схеми (рис.1, б) отримані вихідні шукані для проведен-
ня аналізу залежності: 
s s bA R R bXω= ,          (10) 
2 0 0s sm s s
b
A R
M A R h
R b
χ − − = 
 
,  (11) 
де χ=f(ηm)=(ω–ϕ )/ω2, а параметри ω= f1(ηm) і ϕ = f2(ηm) визнача-
ються за формулами, наведеними в [9] (їх отримують при виведенні 
залежностей (7) і (9)). 
 
 
 
Рис.1 – Розрахункові схеми до виведення порівняльних залежностей 
 
Для першої розрахункової схеми (рис.1, а) аналогічні залежності 
відповідно до СНиП 2.03.01-84 записані так:  
s s bA R R bx= ,    (12) 
1 0 0 5 0s su s s
b
A R
M A R h ,
R b
 
= − = 
 
.  (13) 
Використавши фізичний зміст відомих зі СНиП 2.03.01-84 коефі-
цієнтів 
m
α  та ξ , залежності (13) і (11) представлено у вигляді:  
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( ) ( )2 21 0 0 00 5 1 0 5u b b m bM R bx h , x R bh , R bhξ ξ α= − = − = , (14) 
( ) ( )2 22 0 0 01m b b m bM R bx h x R bh R bhχ ξ χξ α= − = − = ,  (15) 
де ( )1mα ξ χξ= − . 
З (10) і (12), а також з (14) і (15) випливає, що 
x Xω= ,                   (16) 
1
1 0,5m m
χξ
α α ξ
−
=
−
,           (17) 
1
1 0 5,
χξζ ξ ξ
−
=
−
.         (18) 
Для обчислення значень 
m u
η η=  використано критерій (6) у ви-
гляді 2 2( ) маx ( )m u m mM Mη η= , який характеризує такий стан балково-
го елемента, коли його опір дії зовнішньому навантаженню досягає 
максимуму. Спираючись на цей критерій, для визначення значень 
u
η  з 
рівняння (15) за умовою 2 0m mM / η∂ ∂ =  отримано диференціальне 
рівняння  
( )( ( ), ( )) 2 0m mχ ϕ η ω η ϕ ω ω ωϕ′ ′ ′= − − = ,                 (19) 
розв’язок якого після підстановки в нього виразів ω  та ϕ  з [9] має 
вигляд трансцендентного алгебраїчного рівняння відносно ηm = ηu: 
( )( )5 5 4 4 2 3 324u u ua K b a b a b aη η η− + + − +  
( ) ( ) ( )22 2 2 2 4 212 2 12 ln 12 1 ln 0,u ub b a b c c ab c c cη η+ − − + + =      (20) 
де a=(K–2), b=(K–1), c=(a ηu+1). 
Графічно розв’язки рівняння (20) можна використовувати у ви-
гляді діаграми, наведеної на рис.2. 
За фізичним змістом рівняння (20) являє собою залежно від фізи-
ко-механічних властивостей бетону сукупність граничних рівнів фіб-
рових відносних деформацій бетону у ЗБЕ в момент досягнення ним 
найбільшого опору дії моменту 2uM  при досягненні поздовжньою 
розтягнутою арматурою межі текучості. Ці фіброві деформації бетону 
є критичними деформаціями конструкційної деформативності бетону 
на діаграмі стану елемента і одночасно є закритичними для діаграми 
стану бетону.  
Оскільки в отриманих залежностях (16)-(20) параметри , ,ω ϕ χ   
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залежать від коефіцієнта K та граничного рівня фібрових відносних 
деформацій бетону 
u
η  в балковому елементі, то для зручності їх за-
стосування в розрахунках складена таблиця значень цих параметрів 
залежно від значень K (таблиця) і значень 
u
η . 
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Рис.2 – Графік рівня закритичних фібрових конструкційних деформацій бетону  
в стиснутій зоні ЗБЕ за (20) залежно від параметра K 
 
 
Значення параметрів ω , ϕ , χ  залежно від значень коефіцієнтів K та ηu  
 
K  
1,18 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
uη  1,075 1,200 1.270 1,309 1,339 1,363 1,382 1,398 1,412 
ω  0,587 0,673 0,740 0,768 0,792 0,811 0,825 0,838 0,848 
ϕ  0,383 0,421 0,446 0,455 0,462 0,467 0,471 0,474 0,476 
uχ  0,591 0,555 0,537 0,531 0,526 0,523 0,520 0,518 0,517 
/ϕ ω  0,652 0,625 0,603 0,592 0,586 0,576 0,574 0,566 0,561 
 
Аналіз залежності (16) з урахуванням межі змін параметра  
/x Xω =  у цій таблиці показує, що визначена за деформаційною мо-
деллю висота стиснутої зони бетону X завжди більша від висоти х, 
визначеної за СНиП 2.03.01-84. При зміні параметра K у межах 
1,18…5 відношення висот стиснутої зони х/Х відповідно змінюється в 
межах 0,587…0,848 (чим нижчий клас бетону ЗБЕ, тим менша різниця 
між висотою стиснутої зони х, визначеної за СНиП 2.03.01-84 та висо-
тою стиснутої зони X, обчисленою за деформаційною моделлю). 
Порівнюючи між собою залежності (14) і (15) з урахуванням змі-
ни параметра χ в таблиці можна дійти висновку, що значення руйнів-
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ного моменту для балкового ЗБЕ, обчисленого із застосуванням дефо-
рмаційної моделі, завжди буде меншим від значень руйнівного момен-
ту, обчисленого за СНиП 2.03.01-84. При зміні відносного значення 
висоти стиснутої зони ξ  у межах 0,06…0,6 відношення моментів, об-
числених за СНиП 2.03.01-84 і деформаційною моделлю 1 2u uM / M , 
змінюється в межах 1,006…1,085. 
Таким чином, отримані нами формули доводять, що між методи-
кою розрахунків міцності ЗБЕ, основаною на деформаційній моделі та 
сучасною нормативною методикою існують аналогії. Це робить мож-
ливим використання в останній особливостей деформаційної моделі за 
рахунок уведення в формули уточнених коефіцієнтів 
m
α  та ς , які 
враховують відмінності в розрахунках, обумовлених різницею в фор-
мах епюр напружень в бетоні стиснутої зони. Розроблена методика та 
отримані на її основі формули та рівняння дозволяють у повній мірі 
здійснювати розрахунок міцності ЗБЕ за СНиП 2.03.01-84 з урахуван-
ням особливостей деформаційної моделі. Також у даній статті наведе-
но граничні значення фібрових деформацій бетону на стиск, які легко 
обчислюються за наведеними залежностями або з діаграми (рис.2). 
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